Ceskomoravsky cement, a.s.
niastupnicka spole¢nost

Kontinualni méreni ovzdusi

unor 15
IMISE
AMS Sivice
Limit 50 250 125 350
ug/m/den ug/m/1h | ug/m’/den ug/m’/Th
Poletavy
Datum prach NO, SO, SO,
1.2.2015 26.68 18.97 1.42 1.42
2.2.2015 30.51 3531 1.42 1.42
3.2.2015 18.62 25.19 1.42 1.42
4.2.2015 31.78 24.20 2.88 6.25
5.2.2015 25.19 16.44 5.34 10.22
6.2.2015 26.08 12.20 6.38 9.09
7.2.2015 27.20 12.14 4.92 7.67
8.2.2015 9.98 15.87 1.70 5.40
9.2.2015 443 17.35 1.50 341
10.2.2015 7.16 20.32 1.42 1.42
11.2.2015 13.54 15.37 1.50 3.41
12.2.2015 26.93 15.95 2.07 3.98
13.2.2015 34.97 16.83 12.80 49.70
14.2.2015 34.40 12.67 11.90 20.16
15.2.2015 2191 8.93 13.56 23.86
16.2.2015 36.20 1°7.15 7.24 11.93
17.2.2015 27.53 13.62 4.61 8.52
18.2.2015 36.58 36.92 2.88 5.40
19.2.2015 26.45 17.93 238 4.26
20.2.2015 34.27 26.74 1.42 1.42
21.2.2015 35.64 15.36 2.76 5.1
22.2.2015 24.38 14.72 1.42 1.42
23.2.2015 29.55 18.95 2.59 8.24
24.2.2015 17.60 17.83 1.74 5.11
25.2.2015 21.14 22.52 2.45 5.96
26.2.2015 21.80 18.19 1.42 1.42
27.2.2015 27.45 17.64 2.19 3.98
28.2.2015 porucha porucha | porucha | porucha
rumeér 25.11 18.72 3.83 7.84

Hodnoty koncentraci prachu (PM,) a SO2 jsou aritmetickym primérem pro 24 hodin.
Hodnota koncentrace NO, a SO, je max. hodnota z aritmetickych priméri pro 1 hodinu v konkrétnim dnu.
Na hodnotach imisi se podili veSkeré ¢innosti v oblasti.



CESKOMORAVSKY CEMENT, a.s. zavod Cementarna Mokra
PROTOKOL O KONTINUALNIM MERENI EMISI ZNECISTUJICICH LATEK Tab. 1-1 spv
PROVOZ S TEPELNYM ZPRACOVANIM ODPADU
VALIDOVANE DENNI PRﬁMERNE HODNOTY KONCENTRACE
podie nafizeni viady &. 415/2012 Sb.
mg/m’ ( vztazeno na standardni podminky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenéni obsah kysliku 10%, suchy plyn )
Vysledky méfeni za dobu: od 1.2.2015 6:00 h do 1.3.2015 6:00 h
Zdroj: ROTACNI PEC C. 1
Znecistujici latka: TZL SO, NO, HCI HF TOC co
celkem
Emisni limit: 30 260 800 10 1 25 NENI
Por.
g. Datum
1 1. tmor
2 2. tinor
3 3, anor
4 4. inor
5 5. tnor
6 6. tnor
7 7. tnor
8 8. tnor
g 9. tnor
10 10. dnor
11 11. dnor
12 12. Gnor
13 13, nor
14 14. dnor
15 15. Gnor
16 16. tnor
17 17. anor
18 18, unor
19 19. dunor
20 20. dnor
21 21. dnor
22 22. anor
23 23, tnor
24 24. Gnor
25 25, tnor
26 26, tnor
7 27. anor
28 28, tnor
Listu: 12
Import dat ze systému QBase, © Jan Macek 3.3.2015




CESKOMORAVSKY CEMENT, a.s. zévod Cementarna Mokré
PROTOKOL O KONTINUALNIM MERENI EMISi ZNECISTUJICICH LATEK Tab. 1-2 spv
PROVOZ S TEPELNYM ZPRACOVANIM ODPADU
VALIDOVANE DENNI PRUMERNE HODNOTY KONCENTRACE
podle nafizeni viady &. 415/2012 Sb.
mg/m’ ( vztaZeno na standardni podminky - teplota 273,15 K a tiak 101,32 kPa, referenéni obsah kysliku 10%, suchy plyn )
Vysledky méfeni za dobu: od 1.2.2015 6:00 h do 1.3.2015 6:00 h
Zdroj: ROTACNIPECC. 2
Znetistujici latka: TZL SO, NO, HCI HF TOC co
celkem
Emisni limit: 30 260 500 10 1 25 NENI
ror

<. Datum
1 1. Unor
2 2. Unor
3 3. dnor
4 4. Gnor
5 5. unor
B 6. anor
7 7. anor
8 8. Gnor
] 9. Gnor
10 10. dnor
11 11. tnor
12 12. unor
13 13. dnor
14 14, unor
15 15. dnor
16 16. unor
17 17. tnor
18 18. dnor
19 19. unor
20 20. dnor
21 21. dnor
22 22. unor
23 23. Gnor
24 24, anor
25 25. inor
26 26. unor
27 27. anor
28 28. dnor

Listu: 12

Import dat ze systému QBase, © Jan Macek 3.3.2015




